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LEGENDA:

— Kandlizacja sanitarna podejscia pod urzqdzenia
||||| Kanalizacja sanitarna  prowadzona pod stropem
||||| Kandlizacja sanitarna prowadzona pod stropem

— odpowietrzenie
———/——— — Woda zimna prowadzona pod stropem / w bruzdach
—+——/—~ — — Woda ciepta prowadzona pod stropem / w bruzdach
— Woda cyrkulacyjna

—_—

0ZNACZENIA:

Pion wody

@ o — Pion kanalizacji sanitarnej istniejqcej

istniejgcy hydrant HP25

istniejgcy grzejnik

URO USLtUG PROIJEKTOWYCH

LYUVTYNE

02-123 Warezawa, ul. Korotyrisklego 34 m 37
BIURO: 03-735 Warszawa, ul. Zgbkowska 36A

tel.ffax 22-670-24-54 email: kutyna@kutyna.eu

zakres opracowania

Wojew6dzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
INWESTOR i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS”
ul. Poznaniska 22/Hoza 56, 00-685 WARSZAWA

Budynek Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

OBIEKT . a
i Transportu Sanitarnego “MEDITRANS

Remont pomieszczen na potrzeby
Centrum Dyspozytorskiego

NAZWA PROJEKTU

vz rsunes | INSTALACA WOD=KAN, C.0. RZUT POZIOMU +1

skaLa | 1:100 _ DATA | lipiec 2014
Nmm_UOﬁ AUTORSKI Nr upraw. podpis
mgr in2. Eligiusz Kutyna Wa 402/93
in2. Janusz Zurawik Wa 179/94

SANITARNA|  BUDOWLANA 1 4

branza faza rewizja Nr rysunku




